
Laboratorieøvelser i køleteknik 
 

KHE 

Opgave 03 fejlfinding 

Brug tiden efter øvelserne til at lave laboratorierapport hvori optagen data kan behandles for derigennem at opnå 

størst muligt læringsudbytte.  

Formål  

Disse fejlfindingsopgaver skal gøre den studerende i stand til at observere driften og ændringer deri med 

henblik på at finde og afhjælpe fejl i køleanlæg. 

1. Gør køleanlægget klar til start: 
Hvad skal kontrolleres før anlægget må startes op? 

  

  

  

  

  
 

2. Fejlfinding, hvad sker der når: 

 Kondensatorblæseren udkobles 

 Fordamperblæseren udkobles 

 Magnetventilen udkobles 

 Der er for lidt kølemiddel på anlægget 
 


