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	Praktiske oplysninger om afvikling af eksamen:

	Forberedelsestid: 3 dage

Varighed: 60 min. pr. Gruppe á 4 personer (15 min. pr. studerende)
Tilladte hjælpemidler: Alle
Bemærkninger: 
Gruppen får tildelt en tværfaglig case og har efterfølgende minimum 3 dage til håndteringen heraf. Hvert gruppemedlem skal forberede en selvstændig, mundtlig fremlæggelse/pitch af en varighed på 5 min. Gruppemedlemmernes selvstændige fremlæggelser gennemføres i forlængelse af hinanden uden afbrydelser i starten af eksamenstidsrummet, hvorefter der følger individuelle spørgsmål fra eksaminatorer og evt. censor.


	


CASE 2
Generel opgavebeskrivelse

Eksamensgruppen skal forholde sig til de tværdisciplinære problematikker, der knytter sig til drift af tekniske anlæg, som dækker de 4 fagemner i TMA II:
· Thermal machinery and systems   II-I (Strength of Materials and basic thermodynamics; heat transfer, fluid physics, gas physics, etc.)

· Thermal machinery and systems   II-II (Systems to transport liquids and gases )

· Thermal machinery and systems   II-III (Building’s air conditioning and refrigeration )

· Thermal machinery and systems   II-IV (Environmental Facility / wastewater treatment plants and

chemical process plants) 

Eksamensgruppen skal behandle driftsmæssige aspekter vedrørende de anlæg, der fremgår af bilagene, og i den sammenhæng håndtere nedenstående spørgsmål. Der opfordres til anvendelse af MC90 til fyldestgørende undersøgelse af driftstilstande.

Fagemnespecifikke spørgsmål
Thermal machinery and systems   II-I (Strength of Materials and basic thermodynamics; heat transfer, fluid physics, gas physics, etc.)

· Hvordan ser den overordnet energi balance ud for anlægget i den afbildede driftssituation (MD01)?

· Hvilke dimensionerende spændinger skal et rørsystem undersøges for?
· Hvad forstår man ved et systems frihedsgrader?

Thermal machinery and systems   II-II (Systems to transport liquids and gases)

· Hvilken indflydelse vil belægninger i søvandskølesystemets rør og komponenter have på søvandspumpens driftspunkt, energiforbrug og anlægskarakteristik (MD01)?

· Hvilken betydning har øget differenstryk over suge filtre på søvandspumpens drift (MD01)?

· Hvordan kan flowet for en enkelt pumpe varieres i den aktuelle pumpeinstallation, og hvilke forhold er væsentlige i den sammenhæng (MD01)? 
Thermal machinery and systems   II-III (Building’s air conditioning and refrigeration)

· Beskriv kølecyklus i h-log(p) diagram for køleanlægget (MD64) når der bruges kølemiddel R22.
· Hvilken indflydelse har mangel på kølvand, på køleanlæggets kølecyklus (MD64)?
· Beskriv HP/LP pressostatens virkemåde i et køleanlæg. Hvad skal man være særligt opmærksom på, når anlægget stopper pga. henholdsvis LP og HP? Starter anlægget selv op igen, når trykket har stabiliseret sig? Kommer der alarm?
· Hvilken funktion har ventilen efter fordamperen til Provision Store?

Thermal machinery and systems   II-IV (Environmental Facility / wastewater treatment plants and

chemical process plants) 

· Hvilke problemer kan støj medføre og hvad kan man gøre for at undgå disse.

· Beskriv grundbegreberne indenfor lydteori

· Beskriv regler for støj

· Beskriv måling af støj samt vurdering af måleresultaterne
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